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Información de  
Resultados de Ensayo  

 La información reflejada en este documento tiene 
ÚNICAMENTE carácter informativo. 

 

Los resultados definitivamente válidos son los que figurarán en los 
correspondientes  Informes Técnicos emitidos por AFITI-LICOF.  

Referencia Informes de Ensayo: 2368T11 y EXAP-2368T11 
Referencia Informe de Clasificación: 2368T11-2 
 

 
SOLICITANTE  

CONFORMADOS METÁLICOS DE GALICIA, S.A. 
Pol.Ind. Las Gandaras  
36418- ATIOS - PORRIÑO (Pontevedra) 

 
 

 
Ensayo:  Ensayos de reacción al fuego según normas EN 13823:2010 y UNE-EN ISO 11925-2:2011 
 Fechas de ensayo: 20-oct-11 y 01-dic-11 

20-oct-11 y 13-dic-11 
  

Muest ra :  Panel sándwich metálico con alma de poliuretano tipo PIR 
  Fabricante: Conformados Metálicos de Galicia, S.A. 

Gama de productos:  
 

Referencia comercial Espesores (mm) 
CMG-C-FIRE 30, 40, 50, 60 y 70 
CMG-F-FIRE 30, 40, 50, 60 y 70 

 
 
 

   

Clasificación de la Reacción al Fuego según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 
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Toledo, 10 de enero de 2011 
 

 
 

Fdo: David Sáez García 
Técnico de Laboratorio 
Laboratorio de Reacción al Fuego 
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